México, D.F. A5 de octubre de 2017.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT (SNTSCT),
Rio Misisipi 50, Col. Cuauhtémoc,

Delegacién Cuauhtémoc, c.p. 06500,

Ciudad de México, CDMX

A‘tn.: C. Victor Bernardo L6pez Carranza
Secretario General.

Presente

El que suscribe, Eduardo Colin Millan, Ingeniero Civil con numero de cédula
profesional 932277, Director Responsable de obra en el Distrito Federal numero 1419,
a peticion de usted y después de haber efectuado una inspeccién ocular al entorno e
interior del inmueble, actualmente en uso, ubicado en el numero 50 de la Av. Rio
Misisipi, Colona Cuauhtémoc, Delegacion Cuauhtémoc, cédigo postal 06500, en esta
ciudad de México Distrito Federal, el dia 2 de octubre de 2017, a mi leal saber y
entender emito el siguiente dictamen del estado que guardan la construccion en el
interior del inmueble seialado:

A.- El inmueble al que me refiero esta dentro un terreno aproximado de 260.00
metros cuadrados y esta desplantado en una superficie aproximada de 200.00 metros
cuadrados y tiene una superficie construida de un 100% aproximadamente, consta de
un cuerpo, un sétano (estacionamiento cubierto), planta baja, Mezzanine, y 9 niveles.

B.- Actualmente se encuentra, dicho inmueble, en uso y servicio, el motivo de la
inspeccion y presente dictamen, es para conocer el estado actual del inmueble
mencionado después de l0s eventos sismicos ocurridos el 7 y 19 de Septiembre de
2017.

C.- Durante la inspeccion ocular que sé hizo al, se tomaron aproximadamente 60
fotografias del estado actual que guardan los muros y elementos estructurales dentro
del inmueble en estudio, de las cuales se detallan, enumeran y comentan a

continuacién las mas representativas de los dafios y desperfectos, en la siguiente
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